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P —0387/2013 Sao Paulo, 06 de Agosto de 2013.

Ref.: Renovacdo da Outorga do Sistema Cantareira 2014
Oficio DAEE/SUP/0965/2013, de 24/07/2013

Senhor Diretor Presidente,

Como €& do vosso conhecimento, o Sistema Cantareira & imprescindivel para o
abastecimento publico de cerca de 9 milhdes de habitantes da Regiao Metropolitana de
Sao Paulo — RMSP, e também de relevante importancia para a regularizagéao dos volumes
de agua demandados na Regidao Metropolitana de Campinas — RMC.

Diante do inicio das discussbes para a renovagao da outorga das vazdes utilizadas pelo
Sistema Cantareira, nos termos da Portaria DAEE n° 717/96, vimos por meio desta
formalizar o pedido de renovacgao da outorga.

Assim, em razao do conjunto destas consideragcdes e das condicées tecnicamente
favoraveis ao entendimento entre a Sabesp, o DAEE, os Comités de Bacias Hidrograficas
dos Rios Piracicaba, Jundiai e Capivari — CBH-PCJ e a ANA, visando o melhor
gerenciamento dos recursos hidricos, solicitamos a renovacédo da outorga das aguas do
Sistema Cantareira por um periodo de 30 (trinta) anos.

A solicitagdo de periodo de outorga por 30 (trinta) anos ampara-se na complexidade e
especificidade do Sistema Cantareira como importante manancial que atende a populacédo
das duas maiores regides metropolitanas do Estado.

Por oportuno, encaminhamos a Vossa Senhoria um relatério que compila as acdes
desenvolvidas pela SABESP para o devido cumprimento das obrigagces dispostas na
Portaria DAEE n® 1213/04, com um anexo, em trés volumes, contendo oficios, estudos,
dados e informagdes ja apresentadas pela Sabesp.

llustrissimo Senhor

VICENTE ANDREU GUILLO
Diretor Presidente

Agéncia Nacional de Agua — ANA
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Nesta portaria constam condicionantes a empresa, as quais foram atendidas pela Sabesp,
conforme avaliagdo do DAEE, sendo que algumas exigéncias sdo de carater continuo,
progressivo e evolutivo, devidamente referenciadas no relatério anexo.

Colocamo-nos a disposicao para quaisquer esclarecimentos desejados e aproveitamos a
oportunidade para apresentar nossos protestos de consideragao.

S
il venn

Diretora Presidente
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Apresentagao

Em 06 de agosto de 2004, através de Portaria do Departamento de Aguas e Energia Elétrica - DAEE n2.
1213, foi concedida a Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sdo Paulo — Sabesp, em carater
de renovagdo, por um periodo de 10 (dez) anos, a outorga de vazbes do Sistema Canteira para
abastecimento publico da Regido Metropolitana de Sdo Paulo — RMSP. A outorga consistiu numa vazdo
maxima média mensal de 31m?/s na se¢do do tunel 5 (reversdo da bacia do rio Piracicaba para a bacia
do Tieté). Nesse processo de outorga foram estabelecidas condicdes e recomendacdes para o
gerenciamento desses recursos hidricos e obrigacdes a outorgada.

O presente relatdrio visa atender ao solicitado pelo 6rgdo outorgante do Sistema Cantareira, o DAEE,
através do oficio SUP/0965/2013 (Autos n2 9805040- DAEE), “esclarecimentos sobre o cumprimento das
condicionantes dispostas nos Artigos 11 a 17 da Portaria DAEE n.2 1213 de 06/08/2004”. Segundo este
escopo, relacionamos os documentos encaminhados ao DAEE, durante o processo de acompanhamento
técnico da outorga, para atendimento dos termos condicionantes da Portaria; alem disso, relatamos as
acdes realizadas posteriormente a entrega destes documentos, atualizando as informacdes ja prestadas.

Cada capitulo deste Relatdrio refere-se ao atendimento de um dos artigos mencionados. No Capitulo
Ultimo, ndo obstante, agregamos os termos constantes dos Artigos 15, 16 e 17, fortemente
interrelacionados, que lidam com as questdes mais estratégicas de disponibilidade e seguranca hidrica,
estruturas de abastecimento e de esgotamento sanitario, gestdo de demanda e agbes de preservagdo
ambiental.

Os documentos encaminhados ac DAEE, em atendimento a exigéncias da Portaria n.2 1.213/2004,
mencionados na andlise de cada Artigo, constituem o objeto dos volumes Anexos que acompanham
esse Relatério. Um indice permite localizar cada documento e o situa de acordo com o Artigo a que se
relaciona.

Ao final deste texto, encontra-se uma tabela que apresenta os dados de investimento efetuados e
planejados pela Sabesp, para o periodo 2004-2016, nos municipios das Bacias PCJ] onde os servicos de
saneamento encontram-se sob a nossa responsabilidade operacional.

Companhia de Saneamento Bdsico do Estado de Sdo Paulo - Sabesp
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SECRETARIA DE ESTADO DE ENERGIA, RECURSOS HIDRICOS E SANEAMENTO

DEPARTAMENTO DE AGUAS E ENERGIA ELETRICA

Rua Boa Vista, 175 - 1% andar - tel. 3293-8557 - CEP 01014-000 - Sio Paulo - SP

PORTARIA DAEE N° 1213, DE 06 DE AGOSTO DE 2004

O SUPERINTENDENTE DO DEPARTAMENTO DE AGUAS E ENERGIA ELETRICA, no uso
de suas atribuicées legais e com fundamento no artigo 11, incisos | e XVI do Decreto Estadual i’ 52.638 de
03/02/71, e avista do Cédigo de Aguas, da Lei Federal i 9433 de 08/01/97, da Lei Estadual ¥ 7.663 de
30/12/91, do Decreto Estadual n.° 41.258 de 01/11/95, da Portaria D.A.E.E. i 717 de 12/12/96, da Resolugdo
ANA n." 429 de 4/08/2004 e da Resolucdo Conjunta ANA-DAEE n.® 428 de 4/08/2004, e em solicitagdo aos
requerimentos constantes dos Autos nm° 9805040 — DAEE.

DETERMINA
) ARTIGO ¥ - Fica outorgada 3 COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE
SAO PAULO - SABESP, CNPJ 43.776.517/0001-80, concessado das vazdes maximas médias mensais, abaixo
relacionadas, e autorizagdo administrativa, para fins de abastecimento publico, do SISTEMA CANTAREIRA,
utilizando e interferindo em recursos hidricos, conforme abaixo relacionado:

Municipio: VARGEM

COORD. UTM (km) Prazo
UsO RECURSO HIDRICO N E MC | (anos)
Barramento Rio Jaguari 7.465,00 | 354,00 | 45°| 10
Municipio: VARGEM/BRAGANCA PAULISTA
: COORD. UTM (km) Prazo
Uso RECURSO HIDRICO N E MC | (anos)
Barramento Rio Jacarei 7.461,00 | 351,80 | 45° 10
Municipio: JOANOPOLIS
Capacidade
COORD, UTM (km) Prazo | da Estrutura
Hidraulica
Uso RECURSO HIDRICO N E MC | (anos) | (m'is)
Reversdo Jacarei- . " - .
Cd Resery : & &
Entrada do tinel 7 & ‘
Municipio: PIRACAIA
Capacidade
COORD. UTM (km) Prazo | da Estrumura
) Hidriulica
LSO RECURSO HIDRICO N E MC | (anos) (m'/s)
Reversdo Jacarei- o o -
Cachptins: R]bclrér_» Boa Vista (Reservatdrio 745495 | 368,11 | 45° 10 35
ot e Cachoeira)
Saida do hinel 7
Reversdo Cachocira- s se
S Afluente do Ribeirdo dos Bujis N <o
Atibainha ’ (Reservatdrio do Rio Cachoeira) 7.448,00 | 365,80 | 45 10 35
Entrada do tinel 6
Reversio Cachoeira- i .
gy : Afluente do Corrego da Cruz das Almas i = z
Atibuinia; (Reservatorio Atibainha) 7.443,87 | 368,07  45° | 10 35
Saida do tinel 6
Barramento Rio Cachoeira 7.450.40 | 364,70 | 45° | 10

Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sdo Paulo - Sabesp
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SECRETARIA DE ESTADO DE ENERGIA, RECURSOS HIDRICOS E SANEAMENTO

DEPARTAMENTO DE AGUAS E ENERGIA ELETRICA

Rua Boa Vista, 175 - 1% andar - tel. 3293-8557 - CEP 01014-000 - Sdo Paulo - SP

Municipio: NAZARE PAULISTA

Capacidade |y Misnina
COORD. UTM (km) Prazo | da Estrutura
: : Média Mensal
) Hidriulica
UsO RECURSO HIDRICO N E MC | (anos) (m'’fs) (m'/s)
Reversdo Atibainha- e
fcjiesd Aﬂu‘?ntcc!anm.\tlbamhd[Rcs;rvulorla 743123 | 355.49 | 450 10 35 31
. do Rio Atibainha)
Entrada do tinel 5
Reversdo Atibainha- | Rio Juqueri-Mirim:
Juqueri Reversdo da bacia do rio Piracicabapara | 7.426,49 | 348,62 | 45° | 10 35 31
Saida do tinel 5 abaciado Tieté
Barramento Rio Atibainha 7.436,71 | 357,42 | 45° 10

Municipio: MAIRIPORA

COORD. UTM (km) Prazo
Uso RECURSO HIDRICO N E MC | (anos)
Barr to Rio Jugqueri (Cascata) 7.424,75 | 343,70 | 45° | 10
Gl 3 A 7.426,49 | 348,62
Canal : : 221 450 [ 10
analizagdo Rio Juqueri 742038 | 337.29 1
Municipio: FRANCO DA ROCHA
; COORD. UTM (km) Prazo
UsSO RECURSO HIDRICO N E MC | (anos)
Barramento Rio Juqueri (Paiva Castro) 741896 | 328,34 | 45° 10

Municipio: CATEIRAS

: y 0 | Vaz X
coorD.uTM km) | | P | AR
uso RECURSO HIDRICO N E MC | (anos) (m'/s)
Reversdo Juqueri-Sta. Inés
Entrada do tinel 3
(Elevatoria de Santa Inés)
Reversdo Juqueri-5ta. Inés Ribeirio Santa Inés

Ribeirdo Santa Inés

(Reservatdrio Paiva Castro) TR | 32945 45> 10

3

tad

- 45° 33
Saida do tanel 1/4 (Reservatério Aguas Clams) | 411,78 | 330,12 [ 45%] 10 2
Ribeirio Santa Inés
Captagio (Reservatorio Aguas Claras): 7.411,27 | 330,46 | 45° | 10 33
Entrada do Tinel 2
Barramento Ribeirdo Santa Inés 7.411,49 | 330,63 | 45° | 10

§1° - Os critérios técnicos utilizados nesta Portaria baseiam-se na Nota Técnica
Conjunta ANA/DAEE de julho de 2004.

§2° — Os Anexos | e Il apresentam uma descricdo sucinta do Sistema Cantareira, com
as principais estruturas componentes, dados e informagdes basicas.

ARTIGO 2 - Os usos e interferéncias nos recursos hidricos acima outorgados,
deverdo estar de acordo com a legislacdo estadual e federal, referentes a protecdo ambiental e a
poluico das aguas, atendendo & exigéncias dos orgaos responsaveis nos aspectos de sua
competéncia.

ARTIGO 3° - Fica a outorgada obrigada a:

1- operar as obras, segundo as condicdes determinadas na Resolugdo Conjunta ANA-
DAEE n® 428 de 4 de agosto de 2004;

2- manter as obras e servicos em perfeitas condicdes de estabilidade e seguranga,
respondendo pelos danos a que der causa, em relacdo ao meio ambiente e a terceiros;

Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sdo Paulo - Sabesp
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3- responder civilmente, por danos causados avida, asaulde, ao meio ambiente, por
prejuizos de qualquer natureza a terceiros, em razédo da manutengdo, operagdo ou funcionamento
das obras, bem como do uso inadequado que vier a fazer da presente outorga.

4- responder por todos os encargos relativos & execugdo de servicos ou obras e a
implantagdo de equipamentos ou mecanismos, necessarios a manter as condigdes acima, bem
como nos casos de alteragao, modificacao ou adaptagao dos sistemas que, a criterio do DAEE,
venham a ser exigidos, em fung&o do interesse publico ou social;

ARTIGO # - A operagédo do Sistema Cantareira observara o limite de vazdo de
retirada, denominado “X", obtido em fungdo do estado do Sistema Equivalente, segundo a tabela e
correspondentes curvas mensais do Anexo lll desta Portaria.

§ 1° - A capacidade do Sistema Equivalente representa a soma dos volumes uteis
operacionaats existentes nos reservatorios de Jaguari-Jacarei, Cachoeira e Atibainha, totalizando
978,57 hm”.

§ 2° - A vazao de retirada do Sistema Equivalente, denominada "Q", € a soma da
vazdo de transferéncia para a bacia do Alto Tieté, através do Tunel 5, denominada "Q1", e da soma
das vazdées defluentes dos reservatérios de Jaguari-Jacarei, Cachoeira e Atibainha para a Bacia do
Rio Piracicaba, excluindo-se os vertimentos, denominada "Q2".

§ 3° - A tabela e as correspondentes curvas mensais de que trata o caput foram
calculadas com o emprego de Curvas de Aversdo a Risco, conforme Nota Técnica Conjunta ANA-
DAEE de julho de 2004.

ARTIGO 5 - O limite de vazdo de retirada, de que trata o artigo 4°, sera fracionado
em duas parcelas, denominadas "“X1" e “X2" correspondentes respectivamente a Regido
Metropolitana de Sao Paulo - RMSP, e abacia do rio Piracicaba, de tal forma que "X = X1 + X2" e
obedecera aseguinte ordem de prioridade:

Demandas
Bacia do rio Total por
il Piracicaba prioridade
- Vazao Vazao Vazdo
Prioridade (mils) % (nis) % (n?ls) %
1| Primaria 24,8 89,2 3,0 10,8 27,8 100
2 | Secundaria 6,2 75,6 2,0 244 8,2 100
Total por usuario 31,0 50
Vazdo total de retirada do Sistema Equivalente 36,0

Nota: vazdes medias mensais

Paragrafo Unico — No caso de n3o ser possivel atender 4 soma dos valores com a
mesma prioridade, o rateio sera proporcional aparticipagéo de cada um no total referente amesma
prioridade.

ARTIGO 6° — Na ultima semana de cada més, a ANA e o DAEE emitirdio comunicado
conjunto informando aSABESP e ao Comité PCJ os limites superiores para "Q1” e “Q2" para o més
subsequente, de acordo com as condicionantes que permitem a distribuicdo mensal das demandas a

Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sdo Paulo - Sabesp
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partir da contabilizacdo dos volumes néo utilizados a que cada usuério tem direito, para posterior
compensacao, estabelecidas no ANEXO IV desta Portaria.

Paragrafo Unico — Para os efeitos desta Portaria, o Comité PCJ representa o Comité
das Bacias Hidrograficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiai, instituido pelo Decreto do
Presidente da Republica, de 20 de maio de 2002, nos termos da Lei Federal n° 9433, de 8 de janeiro
de 1997, do qual o Comité das Bacias Hidrograficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiai,
instituido nos termos da Lei do Estado de S@o Paulo n® 7663/91, é parte integrante.

ARTIGO 7° - Respeitadas as condicionantes descritas no artigo 6°, os valores de “Q1"
e “Q2" para o més subsequente serao definidos, respectivamente, pela SABESP e pelo Comité PCJ.

§1° — Se a SABESP n&o informar tempestivamente o valor de “Q1", sera adotado o
valor “X17;

§2° — Se o Comité PCJ nao informar tempestivamente o valor de “Q2”, sera adotado o
valor “X2%;

§3° — A SABESP acionara as estruturas hidraulicas do Sistema Equivalente em
absoluta consonancia com o estabelecido no caput.

ARTIGO 8° - As vazdes minimas defluentes de cada um dos reservatérios citados no
§1? do artigo 4° serf@o propostas, mensalmente, pelo Comité PCJ, em conformidade com o
estabelecido no artigo 4° da Resolugdo Conjunta ANA-DAEE n° 428 de 4 de agosto de 2004.

ARTIGO 9° Devera ser mantida uma vazao defluente minima de 1 m*/s no rio Juqueri
a jusante da barragem de Paiva Castro.

ARTIGO 10 - As regras de operagdo apresentadas nos Art. 4° e 5° desta Portaria
poderdo ser desconsideradas em situagdes emergenciais.

§1° - Serao consideradas situagdes emergenciais aquelas em que fique caracterizado
risco iminente para a salde da populagdo, para o meio ambiente e estruturas hidraulicas que
comp&em o Sistema Cantareira devido a acidentes ou cheias.

§2° - As operagbes do sistema durante periodos de emergéncia seréo realizadas pela
SABESP, com o acompanhamento dos Comités PCJ e AT — Comité da Bacia Hidrografica do Alto
Tieté, devendo, apds os eventos, a SABESP, imediatamente, comunicar os fatos ao DAEE e aANA.

ARTIGO 11 - A SABESP devera elaborar, no prazo de 12 (doze) meses a partir da
publicacdo desta Portaria, em articulagdo com o DAEE, a ANA e os Comités PCJ e AT, um Plano de
Contingéncia para acdes durante situacdes de emergéncia.

ARTIGO 12 — A SABESP fica obrigada a implantar, manter e operar as estacbes de
monitoramento continuo dos niveis d'agua das estacdes fluviometricas e limnimétricas nos pontos de
controle do Sistema Cantareira e disponibilizar as informagées em tempo real.

§1° — Cada estagao fluviométrica devera ser apoiada por medicbes regulares de
vazdo, que permitam a manutencao atualizada de curva de descarga para o local.

Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sdo Paulo - Sabesp
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§2° A SABESP tera o prazo de 6 (seis) meses para ajustar com a ANA e o DAEE o
programa de implantacdo das estagbes nos pontos de controle e a definicdo de seus respectivos
procedimentos operacionais, com a participagdo do Comité AT e do Comité PCJ, este representado
por sua Camara Técnica de Monitoramento Hidrolégico — CT-MH.

§3° - A SABESP devera implantar estagées de monitoramento de qualidade dos
corpos d'agua do Sistema Cantareira, sob orientacdo da CETESB e demais 6rgdos ambientais
competentes.

§4° - As estagoes referidas nos paragrafos 2° e 3° deverao estar implantadas no prazo
de 12 (doze) meses da aprovagdo do programa.

ARTIGO 13 — A SABESP devera, em até 12 (doze) meses, a partir da publicagéo
desta Portaria, providenciar a atualizacdo das curvas cota versus &rea superficial e cota versus
volume para os reservatorios do Sistema Cantareira;

Paréagrafo Unico — As Curvas de Avers3o a Risco devero ser refeitas com os dados
resultantes da atualizagdo das curvas cota versus volume.

ARTIGO 14 — A Sabesp devera, no prazo 12 (doze) meses, a contar da data da
publicacdo desta Portaria, utilizando dados atualizados da série histérica de vazées e dos novos
levantamentos dos reservatérios, apresentar ao DAEE e & ANA uma revisdo dos estudos
hidrol6gicos e hidraulicos para verificagdo da capacidade das estruturas extravasoras relativamente
& vazbes de cheia de projeto, considerando, nas analises, as restricbes de vazdes a jusante de
todos os barramentos do Sistema Cantareira.

§12 — Os estudos deverao incluir a verificagéo das curvas cota versus vazao de todas
as estruturas hidraulicas de descarga do sistema, como vertedores, descarregadores de fundo,
tomadas d'agua, tuneis, comportas e valvulas.

§2? — A SABESP devera realizar anélises e avaliagdes hidraulicas e sedimentolégicas
dos rios Jaguari, Jacarei, Cachoeira, Atibainha e Juqueri, a jusante dos barramentos do Sistema
Cantareira, implementando as agdes propostas nos estudos visando a restauragéo das calhas dos
cursos d'agua referidos.

ARTIGO 15 — A SABESP devera firmar, em conjunto com os municipios e demais
entidades operadoras dos servigos de saneamento na area de atuagdo do Comité PCJ, um Termo de
Compromisso onde serdo estabelecidas metas, para o periodo dos proximos 10 (dez) anos, de
tratamento de esgotos urbanos, de controle de perdas fisicas nos sistemas de abastecimento de
agua e de agdes que contribuam para a recarga do lencol freatico.

Paragrafo Unico — O Termo de Compromisso devera ser firmado em até 90 (noventa)
dias, por proposta do Comité PCJ.

ARTIGO 16 - A SABESP devera providenciar, no prazo de até 30 (trinta) meses,
estudos e projetos que viabilizem a redugdo de sua dependéncia do Sistema Cantareira,
considerando os Planos de Bacia dos Comités PCJ e AT.

ARTIGO 17 — A SABESP devera manter programas permanentes de controle de
perdas, uso racional da agua, combate ao desperdicio e incentivo ao reuso de agua, apresentando,
anualmente, relatérios ao DAEE e a ANA que disponibilizardo os dados ao Comité das Bacias
Hidrograficas do Alto Tieté e dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiai.

Companhia de Saneamento Basico do Estado de S3o Paulo - Sabesp
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ARTIGO 18 — O DAEE, ao analisar requerimentos de outorga para usos de recursos
hidricos superficiais localizados nas bacias de contribuigdo a montante dos reservatérios do Sistema
Cantareira, observara os limites estabelecidos na Resolugdo ANA n.° 428/04 de 4 de agosto de
2004.

ARTIGO 19 - Os usos dos recursos hidricos, decorrentes desta outorga, estdo
sujeitos acobranga nos termos dos artigos 19 a 21 da Lei Federal n° 9.433, de 1997, e do artigo 4°,
inciso VIII, da Lei Federal n® 9.984, de 2000, nos rios de dominio da Uniao.

ARTIGO 20 - Para fins de fiscalizagdo, esta outorga devera, obrigatoriamente,
permanecer no local onde foram autorizados os usos e interferéncias nos recursos hidricos citados
nesse documento.

ARTIGO 21 - A ndo observancia ao estabelecido neste ato, podera caracterizar o
usudrio como infrator com a consequente aplicagdo das penalidades previstas nas Segdes | e Il do
Capitulo 2°, artigos 9° a 13 da Lei Estadual 7663/91, regulamentados pelo Decreto Estadual n.°
41258, de 01/11/1996, disciplinado pela Portaria DAEE n® 1/98, de 02/01/1998,

ARTIGO 22 - Esta Portaria podera ser revogada, sem que caiba indenizacdo a
qualquer titulo, além dos casos gerais, nos seguintes casos especiais:
| - quando estudos de planejamento regional de utilizagdo dos recursos hidricos tornarem
necessarias adequacdes dos sistemas outorgados;
Il - na hipotese de infringéncia das disposigdes relativas alegislagéo pertinente.

ARTIGO 23 - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicacdo, ficando
revogadas as disposigdes em contrario.

DEPARTAMENTO DE AGUAS E ENERGIA ELETRICA,
6 de agosto de 2004

RICARDO DARUIZ BORSARI
Superintendente
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Capitulo 1 — Atendimento ao Artigo 11
O artigo 11 da Portaria DAEE n.2 1.213/2004 esta transcrito a seguir:

ARTIGO 11 - A SABESP devera elaborar, no prazo de 12 (doze) meses a partir da publicacdo
desta Portaria, em articulagdo com o DAEE, a ANA e os Comités PC/ e AT, um Plano de
Contingéncia para agdes durante situacdes de emergéncia.

Para atendimento a este artigo, a Sabesp encaminhou os seguintes documentos ao DAEE:

e 20/10/2010: Nota Técnica denominada “Regras de operacdo para controle de cheias dos
reservatorios do Sistema Cantareira / Planejamento: determinagdo dos volumes de
espera / setembro de 2010, versdo 2.0".

e Plano de Contingéncia para Cheias das Represas do Sistema Cantareira — Documento
Normativo quanto as Praticas junto a Defesa Civil do Estado de S3o Paulo e
Procedimentos Operacionais em Situactes de Cheia.

e Plano de Contingéncia para as Represas Pertencentes aos Sistemas Cantareira,
Guarapiranga e Alto Tieté — Junho/2008 (Fundacdo Centro Tecnoldgico de Hidraulica —
FCTH).

Com a entrega destes documentos, os termos do Artigo 11 foram qualificados pelo DAEE como
atendidos.

Apds esta declaracdo, a Sabesp desenvolveu as a¢des relacionadas a seguir.

Realizacdo de Operacdes Simuladas

Como um desdobramento da exigéncia do Artigo 11 da Portaria n.2 1.213/2004, a SABESP
implantou o Plano de Contingéncia Operacional para Situacbes de Cheias nas represas do
Cantareira.

Apos a implantacdo do Plano, a SABESP sugeriu - esta sugestdo foi incorporada ao trabalho do
Comités PCJ, a realizagdo, inicialmente anual, de Operagdes de Cheias Simuladas, a partir de
exercicios praticos de abertura das comportas. As simulacdes sao realizadas com a participagdo
dos Comités PCJ e Subcomité Juqueri/Cantareira, abrangendo representantes do Governo do
Estado, dos municipios, da iniciativa privada e da sociedade civil.

A realizacdo do exercicio simulado visa 3 atualizagdo dos contatos, a testes dos equipamentos
eletromecdnicos de acionamentos das comportas e valvulas e a disseminacido das normas e
orientagbes dos Planos de Contingéncia nas regides sob a influéncia de cada represa.
Inicialmente, as operagoes simuladas foram realizadas anualmente; posteriormente, definiu-se
que realizariamos o exercicio nos anos impares.
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Seguindo esta pratica, em 2011, a Diretoria Metropolitana da Sabesp realizou eventos em todos
0s municipios do PCJ, com participacdo de Prefeitos, Vereadores, Defesas Civis, Sociedade Civil,
Comités de Bacias e DAEE, quando foram apresentados os Planos de Contingéncia e a Regra de
Operacgdo para o verao daquele ano.

Com a publicagdo da Resolugdo Conjunta ANA/DAEE n.2 614, de 09/11/2010, que dispde sobre
as condigdes de operagao dos reservatorios do Sistema Cantareira no periodo de controle de
cheias, definidas no artigo 1.2, paragrafos 1.2, 2.2 e 3.2, a Sabesp passou a elaborar uma Nota
Técnica mensal, no periodo chuvoso, propondo os niveis maximos das represas do Sistema
Cantareira, considerando um volume de espera para cada més. Esta Técnica é encaminhada 3
avaliagdo e aprovagdo da ANA e do DAEE.

Finalmente, por solicitagio da CEDEC — Coordenacdo Estadual da Defesa Civil, em 2012, a
SABESP disponibilizou seus técnicos para auxiliar os municipios da bacia no trabalho de
elaboragdo de mapas de alagamentos/inundages pontuais fora da calha dos rios de jusante
das represas. Conforme definido em conjunto com técnicos das Defesas Civis Municipais, tendo
por base as experiéncias dos Ultimos eventos de cheias, dados seriam repassados aos técnicos
da SABESP (sobretudo, coordenadas e datas de ocorréncias). De posse dessas informacdes os
técnicos da Sabesp elaborariam os mapas de alagamentos/inundagdes e os disponibilizariam
para as Defesas Civis, como importante subsidio a elaboracdo de Planos Municipais de
Emergéncias.

Sob a coordenacdo da CEDEC, realizamos duas reunides com todas as Defesas Civis Municipais,
ocasido em que solicitamos as informagdes que seriam utilizadas para elabora¢do dos mapas.
Ndo obstante, até o momento ndo houve retorno ao solicitado por parte das COMDECs.
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Capitulo 2 — Atendimento ao Artigo 12

O artigo 12 da Portaria apresenta os seguintes termos:

ARTIGO 12 - A SABESP fica obrigada a implantar, manter e operar as estacdes de
monitoramento continuo dos niveis d’dgua das estacdes fluviométricas e limnimétricas nos
pontos de controle do Sistema Cantareira e disponibilizar as informagées em tempo real.

§12 — Cada estagdo fluviométrica deverd ser apoiada por medi¢ées regulares de vazdo,
que permitam a manutencdo atualizada de curva de descarga para o local.

§22 A SABESP terd o prazo de 6 (seis) meses para ajustar com a ANA e o DAEE o
programa de implantac@o das estagbes nos pontos de controle e a definicdo de seus respectivos
procedimentos operacionais, com a participagdo do Comité AT e do Comité PCJ, este
representado por sua Cdmara Técnica de Monitoramento Hidrolégico — CT-MH.

§32 - A SABESP devera implantar estagées de monitoramento de qualidade dos corpos
d’dgua do Sistema Cantareira, sob orientacdo da CETESB e demais orgdos ambientais
competentes.

842 - As estacdes referidas nos pardgrafos 22 e 32 deverdo estar implantadas no prazo
de 12 (doze) meses da aprovagdo do programa.

Para atendimento ao Artigo 12, a Sabesp entregou os seguintes produtos:

e 5/5/2005: Relatério denominado “Redes de Monitoramento de Quantidade e Qualidade
de Agua no Sistema Cantareira”.

e 27/7/2005 — Atas da 72 reunido do GT-Cantareira e Reunido Complementar, onde
constam informagdes sobre a instalacdo de postos pluviométricos, fluviométrico - tunel
5 e medicdo do nivel dos reservatorios (complementando rede telemétrica do DAEE nas
Bacias PCJ) e proposta de instalagdo de duas sondas de qualidade da dgua no rio Jaguari,
em Braganca Paulista, e no rio Atibaia, em Atibaia (a posteriori, instaladas).

Apd6s o atendimento das exigéncias contidas no artigo 12, a Sabesp ampliou a rede de
monitoramento qualitativo e quantitativo. Foram instaladas seis unidades adicionais de
monitoramento remoto (UMRs) da qualidade das dguas - cinco delas fixas, a margem de rios, e
uma flutuante, no rio Atibainha. Todos as respectivas localizagdes foram previamente
discutidas com a Cetesb e a Cdmara Técnica de Monitoramento Hidrolégico do Comité PCJ (CT-
MH). Atualmente, a rede de monitoramento da Sabesp possui 13 estacdes telemétricas,
capazes de aferir, simultaneamente, niveis, vazdes e pluviometria, em intervalos de dez
minutos. Seus dados sdo certamente essenciais para o desempenho da Sala de Situagio das
Bacias PCJ, operada pelo DAEE.
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Além do que previa a outorga de 2004, obtivemos avangos quanto ao acesso a dados do
monitoramento quantitativo, facilitando a realizagdo de estudos, simulagoes e elaboragdo de
informativos pelo CT-MH, ANA, DAEE e Defesa Civil Estadual. Foram desenvolvidas paginas na
internet para a disponibilizagao de dados do Sistema Cantareira, possibilitando consultas didrias
dos niveis dos reservatorios, das vazoes descarregadas e transferidas pelos tuneis e afluentes. A
Sabesp também desenvolveu o ‘“Web Visualizador”, que desde 2009 disponibiliza dados
hidrologicos histdricos do Sistema Cantareira. Finalmente, duas iniciativas merecem atengao: a
elaboragdo de um indicador para acompanhar a evolugio da qualidade das aguas — 1GQ_(indice
Geral de Qualidade) e o estudo, ora em curso, de modelagem matematica para diagnostico e
prognostico da qualidade das aguas das represas Jaguari e Jacarei.
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Capitulo 3 — Atendimento ao Artigo 13

O artigo 13 tem a seguinte redagao:

ARTIGO 13 — A SABESP deverd, em até 12 (doze) meses, a partir da publicacdo desta Portaria,
providenciar a atualizag@o das curvas cota versus drea superficial e cota versus volume para os
reservatorios do Sistema Cantareira;

Pardgrafo Unico — As Curvas de Aversdo a Risco deverdo ser refeitas com os dados
resultantes da atualizagdo das curvas cota versus volume.

Para atendimento ao Artigo 13, a Sabesp entregou o seguinte produto:

e 30/06/08: Relatério denominado “Equacgdes consolidadas / Cota x Area x Volume /
Sistema Cantareira / Contrato N. 22.541/06.C".

O documento técnico foi aprovado por DAEE (Oficio DPO n.1373/10) e ANA (10/12/2008). Este
trabalho técnico de atualizagdo n3o identificou discrepancia com os dados dos ‘as built’ das
barragens e das respectivas estruturas de controle. Da mesma forma, os levantamentos
batimétricos ndo constataram perda minimamente relevante de capacidade de
armazenamento dos reservatdrios por assoreamento.
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Capitulo 4 — Atendimento ao Artigo 14

A seguir, estao transcritos os termos do artigo 14.

ARTIGO 142 — A Sabesp deverd, no prazo de 12 (doze) meses, a contar da data da publicagcdo
desta Portaria, utilizando dados atualizados da série histérica de vazdes e dos novos
levantamentos dos reservatorios, apresentar ao DAEE e a ANA uma revisdo dos estudos
hidroldégicos e hidraulicos para verificagdo da capacidade das estruturas extravasoras
relativamente as vazdes de cheia de projeto, considerando, nas andlises, as restricbes de vazdes
a jusante de todos os barramentos do Sistema Cantareira.

§19- Os estudos deverdo incluir a verificagdo das curvas cota versus vazdo de todas as
estruturas hidrdulicas de descarga do sistema, como vertedores, descarregadores de fundo,
tomadas d’dgua, tuneis, comportas e vdlvulas.

§22 — A SABESP deverd realizar andlises e avaliagées hidrdulicas e sedimentolégicas dos
rios Jaguari, Jacarei, Cachoeira, Atibainha e Juqueri, a jusante dos barramentos do Sistema
Cantareira, implementando as acdes propostas nos estudos visando a restauracéo das calhas
dos cursos d’dgua referidos.

Para atendimento ao Artigo 14, a Sabesp entregou os seguintes produtos, em 18/05/2010:

e “Relatério de consolidagdo das principais caracteristicas operacionais do Sistema
Cantareira — out/09, versdo 3".

e “Reconstituicdo de vazdes naturais do Sistema Cantareira — ago/09, versio 2”.

e “Estudos de cheia para avaliagdo dos volumes de espera dos aproveitamentos do
Sistema Cantareira — out/09, versdo 2”.

Os documentos foram aprovados pela DAEE (Oficio DPO n.1373/10) e pela ANA em 2010.
Novamente os estudos revisionais mostraram resultados compativeis com os dados técnicos
utilizados pela Sabesp.
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Capitulo 5 — Atendimento aos Artigos 15, 16 e 17

a) Introducdo

Conforme a Apresentagdo deste documento, consideramos adequado juntar as informacdes
sobre os artigos 15, 16 e 17, devido a sua forte inter-relacdo.

Inicialmente, transcrevemos os textos dos trés artigos. Em seguida, apresentamos as
informacgdes sobre o atendimento dos requisitos dos artigos 15 e 17. Finalmente, tratamos das
providéncias relacionadas ao atendimento ao artigo 16, as quais incluirdo informacdes e
avaliagdes para as quais concorrem, subsidiariamente, dados atinentes aos dois outros artigos
(i.6., investimentos em tratamento de esgotos, controle das perdas fisicas nos sistemas de
abastecimento de agua, uso racional da agua e utilizacdo de agua de reuso).

b) Transcricdo dos Artigos 15, 16 e 17

ARTIGO 15 — A SABESP devera firmar, em conjunto com os municipios e demais entidades
operadoras dos servicos de saneamento na drea de atuagdo do Comité PCJ, um Termo de
Compromisso onde seréo estabelecidas metas, para o periodo dos préximos 10 (dez) anos, de
tratamento de esgotos urbanos, de controle de perdas fisicas nos sistemas de abastecimento de
dgua e de agbes que contribuam para a recarga do lengol fredtico.

Pardgrafo Unico — O Termo de Compromisso deverd ser firmado em até 90 (noventa)
dias, por proposta do Comité PCJ.

ARTIGO 16° - A SABESP deverd providenciar, no prazo de até 30 (trinta) meses, estudos e
projetos que viabilizem a redug¢@o de sua dependéncia do Sistema Cantareira, considerando os
Planos de Bacia dos Comités PCJ e AT.

ARTIGO 172 — A SABESP deverd manter programas permanentes de controle de perdas, uso
racional da dgua, combate ao desperdicio e incentivo ao reuso de dgua, apresentando,
anualmente, relatorios ao DAEE e a ANA que disponibilizardo os dados ao Comité das Bacias
Hidrograficas do Alto Tieté e dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiar.

c) Atendimento ao Artigo 15.

Para atendimento ao Artigo 15, a Sabesp assinou/ entregou os seguintes documentos:

e Termo de Compromisso celebrado em 23/10/2004, e respectivo aditivo com o DAEE e
demais municipios das bacias PCJ para a implantagdo das a¢Ges previstas no artigo 15 e
seu paragrafo Unico.
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e Oficio Sabesp/PIV n.2 001/12, de 29/10/12, a Agéncia das Bacias PCJ, acompanhado de
planilhas, detalhando os recursos investidos entre 2006 e 2012 nos 23 municipios
operados pela Sabesp na area das Bacias PCJ,

e Relatério de investimentos realizados em coleta e tratamento de esgotos, sistemas de
abastecimento de dgua e combate a perdas nos municipios das Bacias PCJ operados
pela Sabesp, encaminhado em 29/10/2012 a Agéncia das Bacias PCJ.

A seguir, informamos sobre o estagio atual (i) dos sistemas de coleta e tratamento de esgotos e
(ii) do combate as perdas nos municipios operados pela Sabesp nas Bacias PCJ

Coleta e Tratamento de Esgotos

Quanto ao atendimento com sistemas de esgotamento sanitario, foi estabelecido compromisso
pelo qual a SABESP e as demais organizacGes responsaveis pela provisdo dos servicos de
saneamento nas Bacias PCJ, deveriam, até o final de 2014, viabilizar o tratamento de 95% dos
esgotos coletados em todos os municipios.

A Tabela 1 informa, para a drea de operacdo sob a responsabilidade da SABESP, o estagio das
acoes que foram ou estdo sendo desenvolvidas para alcangar a meta fixada no Termo de
Compromisso.

Embora tenha sido fixado o final do exercicio de 2014 como prazo ltimo para a realizagio da
meta de tratamento de esgotos, a Tabela mostra que, dos 23 municipios em que a Sabesp atua,
13 ja estdo hoje em situagdo de atendimento a meta, e 8 tém previsdo de atingi-la ao longo de
2014 (com obras em andamento dentro do cronograma em todos os casos). A excecdo é
Mairipord, onde o distrito de Terra Preta, com 18 mil habitantes (cerca de 25% da populacdo
total do municipio), drenante para a bacia do rio Jundiaizinho e para as Bacias PCJ, terd o
atendimento com tratamento de esgotos resolvido em data posterior - o distrito sede de
Mairipord, entretanto, é atendido por estagdao de tratamento. Acrescente-se que no municipio
de Santa Maria da Serra a Sabesp opera apenas os servicos de abastecimento de gua.
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Tabela 1
Municipios das Bacias Piracicaba-Capivari-Jundiai Operados pela Sabesp (*)
Informagdes sobre Atendimento com Sistemas de Coleta e Tratamento de Esgotos

Municiplo Coleta (%) Tratamento (%)
Atual 2014 Atual 2014
Aguas de Sdo Pedro 95 100 0 100
Braganga Paulista (**) 97 98 0 100
Cabreuva 83 100 100 100
Campo Limpo Paulista 69 80 42 100
Charqueada 88 95 100 100
Elias Fausto 94 100 100 100
Hortolandia 61 100 100 100
Itatiba 93 100 96 100
Itupeva 99 100 83 100
Jarind 30 100 100 100
Joanodpolis 100 100 100 100
Mairipord 26 26 62 62
Mombuca 99 100 100 100
Monte Mor 53 95 99 100
Morungaba 96 100 100 100
Nazaré Paulista 47 80 100 100
Paulinia 89 100 96 100
Pedra Bela 99 99 0 100
Pinhalzinho 87 92 100 100
Piracaia 95 96 40 100
Vargem 77 81 12 100
Vérzea Paulista 92 100 72 100

(*) A Sabesp opera apenas o sistema publico de dgua do municipio de Santa Maria da Serra.

(**) A Estacdo de Tratamento de Braganca Paulista encontra-se concluida, em regime de
pré-operacgio.
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Programas de Controle de Perdas

No controle das perdas de dgua nos sistemas de abastecimento dos municipios operados pela
Sabesp, situados no interior da drea das Bacias PCJ, houve uma expressiva evolucdo nos
resultados, conforme os dados expostos adiante'. Observe-se que duas diretorias da Sabesp
respondem pela operagdo dos servigos nestes municipios: Diretoria Metropolitana (M) e
Diretoria Regional (R). Inicialmente apresentamos dados de combate as perdas nos municipios
operados pela Diretoria Metropolitana e localizados na chamada Regido Bragantina dos
Comités PCJ. Em seguida, sdo apresentados dados para os municipios operados pela Diretoria
Regional.

Para a Regido Bragantina, o Grafico 1 demonstra as curvas dos indices de perda fisica diaria por
ligagdo e de percentual de perdas fisicas para o periodo 2004/2012.

Grafico 1
Municipios situados na drea das Bacias PCJ — Regido Bragantina®
Evolugdo de Perdas:- Percentual de Perdas Totais e Volume de Perdas Didrias por
Ligacdo’(Periodo: 2004/2012)
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! Existem dois tipos de ‘perdas’: a perda real (ou fisica) e a perda aparente (ndo-fisica ou comercial). A
perda aparente € decorrente de erros de medi¢do nos hidrometros (volumes medidos menores que
aqueles efetivamente entregues aos usuarios; geralmente o hidrémetro marca volume menor que o
efetivamente consumido pelo cliente) e de fraudes.

* A Regido Bragantina abrange os municipios de Braganca Paulista, Joandpolis, Mairipord, Nazaré
Paulista, Pedra Bela, Pinhalzinho, Piracaia e Vargem.

‘OIPFéa sigla para Indice de Perdas de Faturamento, o qual abrange tanto as perdas reais quanto as
perdas aparentes — de fato, ambas afetam o faturamento. Apenas para facilitar o entendimento,
denominamos o indice, no titulo da Tabela, como sendo de perdas totais.
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Os demais municipios das Bacias PCJ operados pela Sabesp encontram-se sob a
responsabilidade, conforme mencionado, da Diretoria Regional. Duas superintendéncias desta
Diretoria (uma delas sediada em Itatiba — RJ; a outra em Botucatu — RM) cuidam da operacdo
dos servigos em um total de 14 municipios. O Gréfico 2 demonstra a curva de comportamento
das perdas nos municipios operados pela RJ nas Bacias PCJ; os Graficos 3 e 4 trazem as mesmas
informagbes para os municipios operados pela RM.

Grafico 2

Municipios situados na area das Bacias PCJ — Operacdo RJ*
Evolugdo de Perdas: Percentual de Perdas Totais e Volume de Perdas Didarias por Ligacdo
(Periodo: 2004/2012)
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' A RJ opera os servigos de saneamento nos municipios de Cabretiva, Campo Limpo Paulista, Elias Fausto,
Hortolandia, Itatiba, Itupeva, Jarinu, Mombuca, Monte Mor, Morungaba, Paulinia e Varzea Paulista.
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Grafico 3

Municipios situados na area das Bacias PCJ — Operacdo RM
Evolugdo de Perdas Fisicas: Volume de Perdas Didrias por Ligagdo (Periodo: 2004/2012)
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Grafico 4
Municipios das Bacias PCJ — Operacdo RM
Evolugdo de Perdas: Percentual de Perdas Totais (Periodo: 2004/2012)
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Finalmente, a Tabela 2 trata, para o conjunto dos municipios operados pela Sabesp nas Bacias
PCJ, da evolugdo do comportamento das perdas (litros/ligacdo/dia), tomando por referéncias os
anos de 2004 e 2012. Apresenta, também, o percentual de reducdo obtido.
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Os resultados demonstram, mediante a aplicacdo permanente de investimentos, que as a¢des
de controle de perdas aproximam hoje a Sabesp dos resultados planejados pelo Plano das
Bacias PCJ para o final da década atual (Relatdrio Sintese do Plano das Bacias Hidrograficas dos
Rios Piracicaba, Capivari e Jundiai _2010/2020_ pg. 68 _ Quadro 25).

A continuidade das agoes e as metas do programa de perdas corporativo da Sabesp constituem
objeto da abordagem do Artigo 17.

Tabela 2

Municipios das Bacias PCJ Operados pela Sabesp
Dados de Perdas Totais e Percentual de Redugdo de Perdas para o Periodo 2004-2012
(litros/ligagcdo/dia)

Perdas Totais (I/lig/dia)

Municipio Reducao (%)
2004 | 2012
Aguas de S3o Pedro 334 253 24
Braganca Paulista 424 152 64
Cabreuva 314 266 15
Campo Limpo Paulista 624 329 47
Charqueada 227 285 (-24)
Elias Fausto 399 158 60
Hortolandia 405 344 15
Itatiba 472 289 38
ltupeva 271 248 08
Jarinu 149 234 (-42)
Joandpolis 156 105 42
Mairipora 563 381 32
Mombuca 463 200 56
Monte Mor 375 241 35
Morungaba 506 167 64
Nazaré Paulista 367 183 50
Paulinia 447 285 36
Pedra Bela 139 30 78
Pinhalzinho 89 102 (-15)
Piracaia 431 165 61
Santa Maria da Serra 69 107 (-53)
Vargem 535 60 88
Varzea Paulista 529 233 55
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d) Atendimento ao Artigo 17

Para o atendimento ao Artigo 17, a Sabesp entregou os seguintes documentos:

e Documento: “Ag¢oes relativas ao controle de perdas na area de atuagdo da Sabesp na
Bacia Hidrogréfica de Alto Tieté e Bacia Hidrografica dos Rios Piracicaba, Capivari e
Jundiai (PCJ).” Oficio ao DAEE R-76/2005_ 29/12/2005.

e Relatorio Técnico — Atendimento ao Artigo 16 da Portaria DAEE n.2 1.213/2004.

Apesar do escopo deste Ultimo Relatério mencionado ser dirigido expressamente ao artigo 16
da Portaria, trata-se de documento de conteldo extensivo e abrangente, que aborda
organizada e integradamente temas estratégicos, como o controle de perdas, o uso racional e o
reuso da agua. Estes temas sdo objeto de politicas e agées permanentes: Programa de Redugdo
de Perdas, Programa de Uso Racional da Agua — PURA e Programa de Reuso dos Efluentes das
ETEs da RMSP, desenvolvidos no ambito da Diretoria Metropolitana — M. O documento
também esta voltado a agOes para a operagdo otimizada dos mananciais explorados pelo
Sistema Integrado.

A seguir, trazemos informacdes atualizadas sobre as questdes que constituem o escopo do
artigo 17.

Programa de Controle de Perdas

A Sabesp possui mais de 80.000 km de tubulacGes de dgua enterradas e pressurizadas na
Regiao Metropolitana de Sdo Paulo, com variados materiais e idades de implantac3o. Por outro
lado, além das suas dimensdes urbanas extensivas, a RMSP apresenta caracteristicas que
acarretam dificuldades para as a¢des de combates as perdas no sistema de abastecimento; isto
inclui o relevo irregular e, sobretudo, as ocupacées informais (favelas e loteamentos
irregulares). Esta Ultima caracteristica ndo é observavel — no caso do Estado de Sdo Paulo - em
municipios de porte menor, ndo conurbados, com area urbana organizada.

A Sabesp desenvolve um amplo Programa de Redugdo de Perdas, com meta de atingir
patamares da ordem de 19% de perdas totais (fisicas e aparentes) na RMSP em 2020. Os
recursos previstos alcangam cerca de RS 3,5 bilhdes, e estdo direcionados especialmente para a
renovacao de redes e ramais e a priorizacdo dos ‘sistemas’ (setores de abastecimento na
Diretoria Metropolitana e municipios na Diretoria Regional). No planejamento do Programa,
foram escolhidos 156 dos 500 sistemas existentes, i.é., aqueles que apresentavam maiores
perdas, correspondendo a 80% do volume perdido na RMSP. Nestes sistemas, foram
priorizadas as agOes de renovagdo de infraestrutura e setorizacao.

O Grafico 5, adiante, mostra as realizagdes anuais no combate as perdas (2004/2012) na RMSP.
Em seguida, a Tabela 3 traz dados quantitativos das interven¢des do Programa de Controle de
Perdas voltadas a renovagdo de ativos e acbes preventivas e corretivas na estrutura fisica do
sistema de abastecimetno de dgua, e também as metas fixadas para o periodo 2013-2020.
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Além disso, é oportuno observar que, dentre as unidades regionais que compdem a Diretoria
Metropolitana da Sabesp, a Unidade Norte (UN), operadora da regido Bragantina, foi aquela
que apresentou resultados mais significativos no seu Programa de Combate as Perdas — isto
implicou partir de um patamar relativamente mais alto de perdas para um indice proximo a
meédia da RMSP. Esse fato merece atengdo por duas razdes: (i) a UN Norte é a Unica das
unidades da Sabesp que opera uma area da Regido Metropolitana de S3o Paulo abastecida
exclusivamente com vazodes proporcionadas pelo Sistema Cantareira; (ii) um total de 09 dos 23
municipios operados pela SABESP na 4rea das Bacias PCJ esta sob a sua administracdo. Os seus
resultados, constantes do Gréafico 6, sdo importantes tanto para o territorio de uso direto da
agua da outorga (a RMSP) quanto para parcela do territorio das Bacias PCJ.

Grafico 5

Regido Metropolitana de Sdo Paulo
Evolugdo do indice Geral de Perdas Totais
Periodo 2004-2012
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Tabela 3
Regido Metropolitana de Sdo Paulo — Programa de Perdas
Quantitativos de Ag¢des Fisicas Executadas e Planejadas (Periodo 2005-2019)

Acgdo 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |2004-2012|2013-2019
Substituigdo de rede (km) 74 51 37 47 88 78 48 423 2.352
?’::‘;"m'ga" de ramais| ;899 | 99.670 |121.002 | 155.102 | 179.829 | 154.713 | 193.989 | 157.863 | 1.134.067 | 2.886.832
Setorizagdo (un.) ® 0 98
VRP (un.) 17 59 104 91 40 40 34 a1 436 395
DMC (un.) ! 0 1.134
Booster (un.) * 0 149
f::";""“a de Vazamentos| ;g 999 | 24.885 | 30.449 | 41.998 | 33.863 | 36.503 | 47.402 | 60.602 | 299.701 238,755
Reparo de rede (un.) 23.607 | 24.193 | 26.431 | 30.547 | 29.009 | 27.028 | 34.547 | 36.851 | 232.313 235,545
Substituig3o de hidros de| 3, ¢5g | 485 817 | 540.116 | 641.765 | 540.520 | 427.655 | 375.608 | 192.981 | 3.638.990 | 4.988.515
pequena Capacidade (un.)

Substituiglo de hidros de| 5 54 | 5704 | 8576 | 7.984 | 6.017 | 5702 | 7.925 | 2.864 | s1.062 120.784

grande Capacidade (un.)

Inspeg3o Inativas (un.) |194.512 | 267.614 |890.136 | 434.190 | 343.111 | 292.582 | 517.162 |441.420 | 3.380.727 | 2.961.689

Inspecdo Irregulares (un.) | 34.498 | 48.735 | 118.466 | 160.547 | 122.182 | 191.054 | 176.742 | 166.150 | 1.018.374 84656.001
Grafico 6
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Programa de Uso Racional da égua (PURA)

O Programa PURA foi descrito no item 6.2.2 do Relatério Técnico “Atendimento ao Artigo 16 da
Portaria DAEE n.2 1.123/2004 DAEE — Relatoério Técnico”, Pgs. 31 a 33.

A origem do Programa PURA decorreu da necessidade da Sabesp atuar fortemente na reducio
do consumo de dgua na RMSP. Com esta finalidade, um grupo de trabalho, a partir do final dos
anos 1890, desenvolveu gestdes junto a industria de equipamentos de hidrdulica (torneiras,
dispositivos sanitérios, entre outros) no sentido de gerar tecnologias e produtos que
contribuissem para um menor consumo de agua. Paralelamente a Sabesp intensificou
campanhas permanentes de massa na midia incentivando o uso racional da agua por parte da
populacao.

Como resultado houve uma importante contribuicdo a uma queda expressiva nos consumos. Os
resultados estdo demonstrados no Grafico 7.

Grafico 7

Regido Metropolitana de Sio Paulo
Evolugdo do Consumo Residencial Mensal de Agua - Periodo 1998-2011
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Uma especial concentragdo de esforgos foi direcionada a prédios e equipamentos publicos, a
partir de convénios com diversos 6rgdos governamentais. Alguns resultados ilustrativos desta
linha de atuagdo podem ser observados na Tabela 4. Note-se que os dados apontam para uma
economia média de 13%, no uso de dgua nestes locais em que o PURA foi implantado.
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Tabela 4

Regido Metropolitana de S3o Paulo — Programa de Uso Racional da Agua PURA
Resultados das Agdes Fisicas Executadas em Cooperagdao com drgdos Governamentais (*)

Consumo Redugdo
Quantidade | médio anterior| Consumo |Consumo do
Cliente Koo de iméveis | a implantacdo |considerando| médio | consumo |Reducgdo |Populagido
concluidos do PURA a meta m3?/més | m3/més % atendida
Acumulados m3/més m3/més (B) (C) = (A)-
(A) (B)
GESP 2010 345 138.409 124.568 97.763 | 40.646 29,0 | 9.032
PMFV 2013 2 1.113 1.002 539 574 52,0 128
FCO DA ROCHA| 2012 13 1.321 1.189 1.019 302 23,0 67
2012 13 1.323 1.191 1.331 s |=—ip -2
CAIEIRAS | 2013 3 968 ' 871 1.058 80 = el =20
Total 16 2.291 2.062 2.389 98 |- 4,0 =Y.
2012 13 2.800 2.520 2.383 417 15,0 93
CAJAMAR |2013| 5 3.569 3.212 2421 | 1148 | 320 255
Total 18 6.369 5.732 4.804 1.565 25,0 348
PFS 2013 56.416 50.774 44.188 | 12.228 22,0 | 2717
CPOS 2013 4.093 3.684 3.524 569 14,0 126
2008 85 24.697 22.227 21.344 3.353 14,0 745
2009 735 ©202.022 | 181.820 176.964 | 25.058 12,0 | 5.568
2010 548 109.543 98.589 93.168 | 16.375 15,0 | 3.639
PMSP 2011|410 106.399 95.759 91.319 | 15.080 14,0 | 3.351
2012 314 100.231 90.208 89.356 | 10.875 1,0 2417
2013 133 47.312 42.581 42,563 4.749 10,0 | 1.055
Total| _ 2.225 590.204 531.184 514.714 | 75.490 13,0 | 16.776

(*) GESP=Governo do Estado de Sdo Paulo; PMFV= Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos; Fco. da Rocha=Franco da
Rocha; PFS= Penitencidria Feminina de Santana; CPOS=Companhia Paulista de Obras; PMSP=Prefeitura Municipal
de S3o Paulo.

A continuidade do Programa para os proximos anos vai ser fortemente demandada pelo
Decreto Estadual n? 59.327/13, que estabelece a obrigatoriedade de elaboragio e implantac3o
de medidas de redugdo de consumo de dgua para todos os 6rgdos publicos.

Programa de Reuso de Efluentes

Até recentemente, a utilizacdo de dgua de reuso era restrita a fornecimentos, através de
caminhdo-tanque, para finalidades da industria da construgdo civil e de limpeza de vias
publicas. Nestas condigdes, em 2007, o volume fornecido atingiu 977 mil m.

Nos ultimos anos, o inicio de fornecimento de vazbes da ETE — Estacdo de Tratamento de
Esgotos Parque Novo Mundo a empresa Santher e o desenvolvimento da Aquapolo Ambiental
S.A. (sociedade de propésito especifico, com a participacdo da Sabesp), voltada ao atendimento
do Polo Petroquimico de Capuava com vazbes fornecidas pela ETE ABC, ampliaram
expressivamente o volume total de dgua de reuso. Em 2013, a vaz3o total fornecida alcancou
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15,7 milhdes de m?, equivalente ao abastecimento de uma populagio de 150 mil habitantes.
Em 2016, prevé-se a operagdo plena da Aquapolo, com 1 m3/segundo para o Polo de Capuava.

Acoes Complementares

Acbes de Preservacgdo e Melhoria na Qualidade dos Mananciais na RMSP.

A SABESP, preocupada com o impacto da urbanizacdo intensiva sobre a qualidade da agua da
represa Guarapiranga (vazao média de 13m?/segundo para abastecimento de 3,5 milhdes de
habitantes da RMSP), desenvolve atividades especificas de controle de macrdfitas e retirada do
lixo do corpo d’dgua e de suas margens. Embora sem relagdo direta com a outorga do
Cantareira, esta atividade, na qual ja se despendeu RS 12,2 milhdes de reais (periodo 2012-
2013), confirma a atengdo com a manuten¢do e ampliagdo da oferta hidrica para a RMSP.

Complementarmente, foram efetuadas agdes de repovoamento vegetal para a contencdo de
taludes no entorno do reservatorio.

O Grafico 8 traz informagdes sobre o volume de macrdfitas retirado da represa do

Guarapiranga. Note-se que o volume total retirado para o periodo de abrangéncia do Grafico
foi de 5.396 m?.

O Grafico 9 traz os resultados aferidos para a retirada de lixo. Neste caso, o volume de lixo
retirado atingiu 6.224 m3, equivalente a 327 caminhdes basculantes.

Grafico 8

Represa do Guarapiranga - Evolugdo da Retirada de Macréfitas (m?)
Periodo: Julho-2012 a Junho-2013
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Grafico 9

Represa do Guarapiranga - Evolugdo da Retirada de Lixo (m?)
Periodo: Dezembro-2011 a Junho-2013
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Acdes de Plantio e Reflorestamento

Na area das Bacias PCJ, houve um esforgo importante da Sabesp, dos Comités e do Consércio
dos Municipios para o repovoamento vegetal. Foram executados plantios nas areas de entorno
dos reservatorios e em varias sub-bacias da area sob a jurisdicdo dos Comités PCJ. Esse trabalho
foi viabilizado pela implantagdo do Viveiro de Mudas, localizado junto a barragem da represa
do Jaguari, pertencente a Sabesp, e responsavel pela producdo de 200 mil mudas/ano.

Foram plantadas 1,265 milhdo de mudas nas bacias das represas do Cachoeira, Atibainha e
Paiva Castro, e 17.325 mudas nos municipios operados nas Bacias PCJ e na bacia da represa do
Jaguari. Encontra-se em andamento o plantio de mais 600 mil mudas na bacia do Cachoeira e
foi efetuada uma doagdo de 200 mil mudas para o Consdrcio dos Municipios das Bacias PCJ.

e) Atendimento ao Artigo 16

Assim, os termos do artigo 16 remetem diretamente ao tema do desenvolvimento regional, o
qual, por sua vez, relaciona-se a sustentabilidade, no seu sentido mais amplo, da regido que

abriga uma enorme concentragdo urbana e atividades econémicas responsaveis por parcela
ponderavel do produto interno brasileiro.

A dimensao do problema, posto desta forma, pertence a uma esfera institucional consentanea
as dimensdes do desenvolvimento regional e com a capacidade de elaboragdo de solugdes

negociadas e de busca de recursos financeiros compativeis com os empreendimentos cuja
implantacdao se mostre necessaria.
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A resposta mais organizada e fundamentada aos termos do artigo advém do ‘Plano Diretor de
Aproveitamento de Recursos Hidricos para a Macrometrépole Paulista’, conduzido pela
Secretaria de Saneamento e Recursos Hidricos, e em fase final de elaboragio. Este estudo
desenha varios conjuntos de alternativas para o abastecimento futuro da Macrometrépole —
compreendendo um territdrio que abrange, além da Regido Metropolitana de Sdo Paulo e de
grande parte das Bacias PCJ, também a Regido Metropolitana da Baixada Santista e as
macrorregides de Sdo José dos Campos e Sorocaba, com cerca de 170 municipios e uma
populagdo da ordem de 30 milhGes de habitantes.

Dentre outras contribuicdes deste Plano Diretor, é oportuno chamar a atencdo para dois
aspectos inter-relacionados:

- A énfase atribuida a questdo de seguranca hidrica, ou a necessidade de operacdo dos sistemas
de abastecimento de dgua a partir de vazoes regularizadas — indispensaveis em um territorio
submetido a riscos de stress hidrico, sobretudo durante eventos de estiagens prolongadas.

- A prioridade concedida a construgao das barragens de Duas Pontes, no municipio de Amparo,
e de Pedreira, para a regularizagdo de vazdes substantivas dos rios Camanducaia e Jaguari,
ambos drenantes de territdrios aprecidveis (no caso da barragem de Pedreira, todo o
territorio a jusante da barragem do Jaguari-Jacarei, pertencente ao Sistema Cantareira). A
implantacdo das duas barragens faz parte de todos os conjuntos de solucées elaboradas para
o0 abastecimento publico da Macrometropole de S&o Paulo.

Estes dois aspectos, essenciais, do estudo visam a ampliagdo da oferta de &gua e,
consequentemente, a superacao de uma situagdo inercial marcada pelo conflito regido por um
limitado regime de escassez.

Por sua parte, a Sabesp tem investido fortemente na expansao dos sistemas de abastecimento
da RMSP — além dos esforgos relacionados a gestdo da demanda, objeto das abordagens aos
termos dos artigos 15 e 17. Assinale-se que, muito embora a taxa média de crescimento
metropolitano no ultimo periodo intercensitario tenha sido de cerca de 1% a.a., isto implica um
acréscimo, também anual, de 190-200 mil novos habitantes. Informagdes sobre a demanda
projetada e os novos empreendimentos da Sabesp estdo apresentadas a seguir.

Demanda e Disponibilidade Hidrica

A avaliagao para o atendimento futuro da RMSP teve como base a evolucdo da demanda
prevista no Plano Diretor de Abastecimento de Agua da RMSP — PDAA (2004) - ajustada a partir
dos dados e indicadores operacionais registrados no ano de 2005 - o qual considerou dois
cenarios, o Tendencial e o Dirigido. Este primeiro ajuste da projecdo do PDAA resultou em uma
curva intermedidria entre os dois cendrios, conforme apresentada pelo Grafico 10. A partir
dessa proje¢do foram definidas as agdes necessarias, levando em consideracio a otimizacdo de
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recursos e instalagdes atualmente disponiveis, a compatibilizagdo das etapas, desde a producao
até a distribuicdo, e a analise de dependéncia funcional na implantacdo sequencial de
empreendimentos.

Deve ser ressaltado que as projecdes de demandas apresentadas consideram o atendimento de
forma integral e em niveis mais adequados dos que atualmente vém sendo registrados nas
dreas atendidas pelo Sistema Integrado, corrigindo as situagdes de demanda reprimida e de
falta d’dgua. As metas de reducdo de perdas foram consideradas de forma parcial no cenario
Tendencial, e integralmente no cenario Dirigido da projecdo de demanda.

Grafico 10

Regido Metropolitana de Sao Paulo
Ampliacdo de Mananciais do Sistema Integrado
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Observe-se, por sua vez, que a ocasido da elaboragdo do Plano Diretor de Abastecimento de
Agua da RMSP — PDAA, em 2004, a disponibilidade hidrica superficial avaliada para o Sistema
Integrado era de 66,1m?/s.

Em 2005 foram incorporados mais dois mananciais ao Sistema Produtor Alto Tieté, as represas
Paraitinga e Biritiba, que acrescentaram 2,5 m?/s, elevando a disponibilidade hidrica do Sistema
Integrado para 68,6m3/s. Em continuidade a ampliagdo do Sistema Produtor Alto Tieté, foi
ampliada a Estacdo Elevatoria de Biritiba, possibilitando a transferéncia da nova vazio e de
vazdes futuras viabilizadas pela operagao otimizada do conjunto de represas desse sistema
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produtor, que incorporard os aportes de vazbes decorrentes do fechamento da barragem
Taiagupeba e do aproveitamento das vazGes geradas pela bacia intermedidria entre Ponte
Nova, Paraitinga e o Bombeamento Tieté-Biritiba. Essa operagdo “otimizada” proporcionara um
acréscimo de 3,4 m3/s a disponibilidade hidrica do Sistema Alto Tieté e, consequentemente, ao
Sistema Integrado Metropolitano.

Em 2007, o Plano da Bacia Hidrografica do Alto Tieté, elaborado pela FUSP, apresentou novo
balango das disponibilidades hidricas para a Bacia do Alto Tieté, considerando a atualizacdo da
outorga do Sistema Cantareira, as regularizagbes de outorgas de captacdo na bacia, em
andamento pelo Departamento de Aguas e Energia Elétrica — DAEE, e a mudanca na regra
operacional da Billings para a geragdo de energia na Usina Henry Borden (Portaria n2 21, de 30
de julho de 2007 — Ministério das Minas e Energia). Essa nova situacdo identificou reducdo na
disponibilidade hidrica para o abastecimento publico, de aproximadamente 3 m*/s, em relacdo
ao considerado nos estudos de planejamento para a RMSP.

A tabela 5, a seguir, ilustra as disponibilidades hidricas (com garantia de 95%) e as capacidades
nominais de produgdo dos Sistemas Produtores atuais, consideradas em diferentes estudos, e a
redugdo de disponibilidade hidrica apresentada pelo PBH-AT 2007.

Tabela 5

Regido Metropolitana de Sdo Paulo
Disponibilidade e Capacidade de Producdo dos Sistemas Produtores Atuais

Disponibilidade Hidrica (garantia de 95%)

Capacidade Nominal

Sistema Produtor

de Producdo - 2012

I |
PDAA (2004) PMA 2006-2014 PBH-AT (2007)"*) | (m*/s)
Cantareira 31,3 31 29,9 33
. 1
Guarapiranga 14,3 14,2 o 13 14
Alto Tieté 9,7 15,6 " 14,2 15
Rio Grande 4,8 4,2 4 5
Rio Claro 4 4,0% 4,4 4
Alto Cotia 1,14 1,2 15 1,2
Baixo Cotia 0,8 0,9 1 0,9
Ribeirdo da Estiva 0,1 0,1 0,1 0,1
Capacidade Total 66,1 71,2 68,1 73,2
(1) Com captagio de 2,2 m*/s feita no brago do Taquacetuba;
(2) Com complementogdo da represa Taiogupeba e operacdo otimizada das represas do SPAT:
(3) Considerada o limitagdo da adutora de dgua tratada em 4,0 m'/s;
{4) Considera a nova outorga do sistema produtor Cantareira, os reqularizagdes de outorgas nos corpos d'dqua dos demais usudrios da Bacia do
Alto Tieté com impacto nos mananciais dos sistemas produtores Guarapiranga ¢ Alto Tieté e os restrigdes pora gerogdo de energio na represa
Billings, com consequente redugdo da disponibilidade para o obastecimento nos sistemas produtores Guarapiranga e Rio Gronde, Sistemas Rio
Claro, Alto e Baixo Cotia, valores resultantes do modelogem hidraulica do PBHAT,
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A Producdo de Agua

O Sistema Integrado de Producdo de Agua da Regido Metropolitana de S3o Paulo é operado a
partir de vazdes regularizadas, distribuidas por varios sistemas produtores situados nos
diversos quadrantes da Metrdpole, e também em darea que lhe é exterior, no caso das vazdes
revertidas para a RMSP através do Sistema Cantareira. N3o obstante, o sistema caracteriza-se
também por um alinhamento muito proximo entre a curva da demanda e a curva da oferta de
dgua. Isto implica dizer que n3o ha excedentes de vazdes. O atendimento nos periodos criticos
de demanda — estagOes mais quentes — é dependente dos volumes acumulados nas represas e
nos reservatorios de distribuigdo. As caracteristicas deste alinhamento tém motivacido
econdmica, ou o custo extremamente elevado de implantacdo de captacdes de vazdes
excedentes.

O Grafico 11 apresenta a evolugdo observada para o periodo 1998-2013 e a evolu¢3o projetada
até 2018 para a produgdo efetiva de dgua (média anual e produgdo maxima mensal), tornando
oportuna a comparagao com as curvas de demanda constantes do Grafico 10.
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Grafico 11

Regido Metropolitana de Sdo Paulo - Produgdo de Agua Tratada

Producgdo de Agua Tratada na RMSP
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Expansdo da Producido de Agua — Novos Empreendimentos
Sistema Produtor Alto Tieté - SPAT

Apds a mencionada implantacdo das barragens de Paraitinga e Biritiba, a ampliagdo do SPAT
contemplou, mais recentemente, a ampliagdo da Estacdo de Tratamento de Agua Taiacupeba e
o aumento da capacidade de transferéncia dessa agua, através de adutoras e estacoes
elevatorias, aumentando a oferta em 5 m3/s — de 10 m3/s para 15 m3/s. Providéncias para o
enchimento do reservatério Taiagupeba - sua capacidade potencial de acumulagdo ainda ndo
foi efetivada — encontram-se em curso.

Esta obra possibilitou aprofundar a capacidade de integracdo entre diversos sistemas
produtores, permitindo maior flexibilidade operacional entre os sistemas. Desta forma, em
eventos que podem comprometer o abastecimento, como quebra de bombas, rompimento de
adutoras ou mesmo problemas nos mananciais, uma integracdo mais acentuada viabiliza
aportar agua de diversos sistemas para abastecer um setor que eventualmente apresenta um
comprometimento tempordrio. Assim, a ampliagdo do SPAT, além de atender a demanda do
quadrante Leste da RMSP, criou condigGes para que parte da regido oeste, exatamente aquela
de disponibilidade hidrica mais escassa, venha a receber vazdes do Sistema Cantareira.

Sistema Produtor Rio Grande

A Estagdo de Tratamento Rio Grande tem passado por uma série de melhorias e otimizacées
destinadas ao aumento de produgdo de dgua tratada. Estas obras possibilitaram que a estacdo
passasse ampliasse sua capacidade nominal, de 4,8 m3/s para 5,5 m?/s. As intervencdes
também trouxeram uma maior confiabilidade na operacdo do sistema, necessaria ao
atendimento das crescentes demandas oriundas da regido do ABC.

Sistema Produtor Sdo Lourengo

O Sistema Produtor S3o Lourengo aproveita as aguas do rio Juquid, projeto constante nos
diversos planos de dgua da RMSP como alternativa para suprimento apds a utilizacdo completa
dos mananciais existentes na bacia do Alto Tieté. Tomou sua forma atual no PDAA de 2005,
quando se definiu pelo aproveitamento do Alto Juquid, captando-se 4,7 m3/s na represa
Cachoeira do Franga e formando o novo Sistema Produtor S3o Lourenco. O Sistema Produtor
Sdo Lourengo, a um custo de RS 1,6 bilhdo, e a ser implantado mediante uma Parceria Publico-
Privada, beneficiara 13 setores de abastecimento em 7 municipios da zona oeste e sul da
RMSP, com uma populagdo estimada de 1,55 milhdo de habitantes em 2015 e de 1,67 milhdo
de habitantes em 2025. Dever4d estar concluido em 2018-2019.
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Anexo
Investimentos nos Municipios das Bacias PC] Operados pela Sabesp

Realizado Periodo 2004-2012 e Previsto Periodo 2013-2016
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. Realizado (atualizado pelo IPCA a dez/12) Previsto
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
ﬁguas S. Pedro 371 19 165 402 152 962 464 378 1.139 2.599 7.101 - -
01 - AGUA 183 5 114 148 130 108 226 352 241 - - - -
02 - ESGOTO 188 14 51 254 22 854 237 26 8599 2.599 7.101 = =
Braganca Pta 16.015 | 19.227 | 22.004 8.457 14.726 16.854 38.997 50.555 50.249 | 12.694 16.809 | 12.360 | 19.304
01 - AGUA| 10,531 15.702 B.181 5.405 11.625 8.402 B.084 5.091 10.280 3.168 10,384 3.887 16.660
02 - ESGOTO 5.483 3525 13.824 3.05 3.10 8.452 30.913 45.465 39.970 9.526 6.425 8.472 2.645
|Cabredva 449 293 1.599 2.434 7.142 4.388 3.599 1.727 2.637 - - - -
01 - AGUA 592 110 549 42 GO 2657 2.242 1.231 1,362 - - % 3
02 - ESGOTO 357 183 1.050 2.011 £.536 1.731 1.357 456 1.276 - - - -
Campo Limpo Pta 1.631 1.814 3.564 5.836 16.147 9.141 12.465 35.776 64.231 2.426 19.355 | 24.813 3.984
01 - AGUA 776 1,649 3.352 4.283 14,199 §.715 11.091 10.157 13.637 2.426 19.355 | 24.813 3.984
02 - ESGOTO 855 165 212 1.553 1.948 425 1.374 25.620 50.594 0 - - =
Charqueada 383 1.753 937 638 416 252 709 407 1.196 - = - -
01 - AGUA 120 94 176 257 29 173 55 244 1.032 - - - -
02 - ESGOTO 264 1.659 761 381 11 79 158 164 164 = = = =
|Ellas Fausto 168 131 592 344 153 842 900 1.873 4.954 110 - - -
01 - AGUA 24 64 543 300 85 185 549 652 644 - - - -
02 - ESGOTO 144 67 44 44 69 6565 251 1.223 4.310 110 - - -
Hortolindia 3.542 1.087 5.009 | 11.367 26.794 18.197 20.207 16.571 39.480 7.898 1.571 - -
01 - AGUA 2.254 B34 3.677 2.214 4.356 6.466 8.551 7.638 16.511 - 1,557 =
02 - ESGOTC 1.288 253 1.332 9.154 22,438 11.732 11.656 8.933 22.969 7.898 14 - -
[Itatiba 3.879 4.926 | 11.014 | 11.557 4.331 11.560 18.415 15.835 18.169 | 20.555 38.061 | 15.420 | 11,985
01 - AGUA 797 391 4.997 8.815 3.010 5.217 15.911 13.115 16.056 12.973 30.654 15.088 4.485
02 - ESGOTO 3.082 4.535 6.017 2.742 1.321 6.343 2.505 2.720 2.113 7.582 7.407 332 7.500
|Itupeva 1.446 903 1.558 1.082 2.526 4.168 15.696 11.403 12,573 138 - = -
01 - AGUA 791 718 917 838 2.353 77 1.240 1.384 3.263 - - - -
02 - ESGOTO 65 185 641 244 173 3.393 14.456 10.019 9.310 138 - - =
Jarinu 92 67 148 296 3.316 973 3.278 8.159 6.463 1.324 - - -
01 - AGUA 7 43 107 252 2.612 675 1.887 S06 2.539 - - - -
02 - ESGOTO 23 25 41 44 704 297 1.391 7.253 3.924 1.324 - - -
Joanépolis 7.583 2.786 223 191 953 771 659 622 656 100 4.100 2.259 -
01 - AGUA 7.547 2.471 12 139 288 518 440 455 502 - - - -
02 - ESGOTO 36 314 10 52 €65 153 219 167 154 100 4.10 2.259 -
Mairipord 10.008 2.491 4.318 3.759 4.465 5.212 10.438 9.050 10.401 | 12.441 20.376 | 15.253 | 14.424
01 - AGUA 6.977 723 2.596 3.236 3.806 3.231 5.542 8.766 10.203 10.659 5.20 - 3.812
02 - ESGOTO 3.032 1.769 1,722 523 658 1.981 4.896 284 197 1.782 15.17 15.253 10.612
Mombuca 11 71 31 23 886 212 119 292 231 643 - - g
01 - AGUA F] 63 19 ] 276 59 104 282 231 - -
02 - ESGOTO 9 8 12 15 610 153 14 - - 643 - - -
Monte Mor 269 3.391 1.250 2.907 3.865 8.953 18.397 10.777 10.458 | 13.138 23.261 2.096 -
01 - AGUA 236 1.719 1,142 616 820 875 1.127 1.377 3.169 1.300 9.363 2.095 -
02 - ESGOTO 33 1.672 108 2.290 3.044 8.078 17.270 9.400 7.285 11.838 13,898 - -
Morungaba 373 98 552 658 3.093 2.139 1.184 1.093 502 976 135 - -
01 - AGUA 244 €6 333 161 1.504 632 336 755 248 - - -
02 - ESGOTO 129 32 219 477 1.589 1.506 789 338 254 976 135 - -
Nazaré Paulista 224 441 439 622 1.588 511 1.185 745 2.510 2.000 3.390 - =
01 - AGUA 130 75 312 328 836 278 405 55 434 - - - -
02 - ESGOTO 94 36 127 294 752 232 780 19 2.076 2.000 3.390 - -
Paulinia 1.620 | 16.532 | 15.335 3.887 2.928 6.281 4.452 4.040 22.457 379 - - =
01 - AGUA 958 57 45 1.223 2.374 4.947 2.406 2.036 20.503 + - - -
02 - ESGOTO 662 | 15961 14.845 2.664 553 1.334 2.046 1.004 1.954 375 - - s
Pedra Bela 148 410 534 119 161 163 104 144 197 500 2.600 - -
01 - AGUA 43 111 23 63 75 154 54 71 61 - - - -
02 - ESGOTO 106 299 505 51 87 El 49 73 135 500 2.600 : >
Pinhalzinho 687 666 423 538 534 315 682 475 996 - 100 282 -
01 - AGUA 655 310 134 160 308 203 441 37 418 - - - -
02 - ESGOTO 32 355 289 377 226 106 240 158 577 - 100 282 -
Piracaia 411 496 831 494 1.668 1.088 2.217 3.537 3.737 400 1.000 - -
01 - AGUA 349 377 241 345 1.044 958 1.133 42 2.253 > = - -
02 - ESGOTO 62 119 589 148 624 130 1,083 3.112 1.484 400 1.000 - -
Sta Maria da Serra 26 181 401 151 79 45 228 308 67 - - = =
01 - AGUA 26 181 401 151 79 45 228 308 67 * - - -
02 - ESGOTD - - - - - - - - - - - - -
Vargem 249 170 (442) 426 707 1.253 5.729 2.957 1.177 2.200 3.352 - -
01 - AGUA 235 98 395 136 566 230 252 299 153 - - - -
02 - ESGOTO 14 72 (837) 250 140 1.023 5.477 2.658 1.024 2,200 3.352 - -
Varzea Paulista 297 778 1.614 2.663 9.589 5.196 2.842 31.685 62.054 = = - -
01 - AGUA 245 641 1.372 1.718 4.518 4.585 1.530 5.895 1.959 - - - -
02 - ESGOTO 52 137 242 345 5.070 611 1,312 25.750 60.095 - - - -
Total 49.884 | 58.731 | 72.100 | 58.851 | 106.220 99.473 | 162.964 | 208.411 | 316.535 | 80.521 | 141.210 | 72,482 | 49.697
01 - AGUA| 33.285 7.016 | 30.205| 31.248 55.770 50.155 64.491 £63.320 105.767 | 30.526 76.514 | 45.884 28.940
02 - ESGOTO| 16.599 1.715] 41.895| 27.603 50.445 45.278 98,473 145091 210.769 | 49.995 64.697 26.599 20.757

Fonte: Realizado 2004 a 2012 = FC - Contabilidades (valores atualizados pelo IPCA a dez/12)
Previsto 2013 a 2016 = Banco de Dados da PI (PPl aprovado 2013 a 2017)
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