LABORATORIO DE CONTROLE DE QUALIDADE DA AGUA
ANALISE FiSICO - QUIMICA

@ SAAE

PROCEDENCIA: AGUA BRUTA SAAE PENEDO

LOCAL DA COLETA: ENTRADA DA ETA

DATA DA COLETA: 14/10/2016 ENTRADA NO LABORATORIO : 14/10/2016
COLETA: Laboratorista Saae

INTERESSADO: Saae Penedo

IMPORTANTE:V.M.P = VALOR MAXIMO PERMITIDO SEGUNDO PORTARIA N°® 2914 DO MINISTERIO DA SAUDE DE 12/12/2011
Os resultados se aplicam téo somente a amostra trazida pelo Interessado,

DESCRICAO VMP RESULTADO UNIDADE
Acidez . 0,5 mg/l CO2
Alcalinidade Total 500 34,0 mg/l CaCO3
Aluminio ) 0.2 0,00 mg/l Al
Amonia 1.5 ND mg/l NH3
Carbonato de Calcio = 18,3 mg/l CaCO3
C'loro Residual 5.0 AUSENTE mg/l C12
Cloreto Total . 250 11,49 mg/1 Cl
Condutividade 83,1 Microsimens/cm
Cor Aparente 15,0 16 uH
FFerro Total 0.3 0,05 mg/l Fe
['luorctos 1,5 AUSENTE mg/l F
Didxido de Carbono Livre 500 1,1 mg/l CO2
l)ulu \ Iuldl 500 14,0 mg/l CaCO3
‘Nitratos 10.0 0,8 mg/l N
Nitritos 1.0 0,00 mg/l N
pH 6.019,0 7.8
Turbidez 3.0 1,52 ul

" ND - analise nao determinada
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